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ВВЕРХ ВВЕРХ

№ эт. Обозн. прибора n

2
Universal 22-500-1000

Q=952Вт
3

№ эт. Обозн. прибора n

2
Universal 22-500-1100

Q=1130Вт
3

№ эт. Обозн. прибора n

2
Universal 22-500-400

Q=408Вт
1.5

№ эт. Обозн. прибора n

2
Universal 22-500-800

Q=870Вт
2.5

№ эт. Обозн. прибора n

2
Universal 22-500-1100

Q=1180Вт
3

ø16х2ø16х2
ø16х2ø16х2

ø16х2

ø16х2ø16х2

№ эт. Обозн. прибора n

2
Universal 22-500-900

Q=950Вт
2.5

№ эт. Обозн. прибора n

2
Universal 22-500-900

Q=990Вт
3

№ эт. Обозн. прибора n

2
Universal 22-500-1100

Q=1190Вт
3

ø16х2ø16х2

№ эт. Обозн. прибора n

2
Universal 22-500-900

Q=1040Вт
3

№ эт. Обозн. прибора n

2
Universal 22-500-1200

Q=1230Вт
3.5

ø16х2ø16х2

№ эт. Обозн. прибора n

2
Universal 22-500-1400

Q=1360Вт
3.5

№ эт. Обозн. прибора n

2
Universal 22-500-1000

Q=1060Вт
3

№ эт. Обозн. прибора n

2
Universal 22-500-900

Q=1070Вт
3

№ эт. Обозн. прибора n

2
Universal 22-500-1200

Q=1275Вт
3.5

ø16х2ø16х2

ø16х2ø16х2

ø16х2ø16х2

ø16х2ø16х2

ø16х2ø16х2

№ эт. Обозн. прибора n

2
Universal 22-500-1000

Q=1140Вт
3

№ эт. Обозн. прибора n

2
Universal 22-500-1000

Q=980Вт
3

№ эт. Обозн. прибора n

2
Universal 22-500-900

Q=990Вт
3

ø16х2ø16х2

№ эт. Обозн. прибора n

2
Universal 22-500-1100

Q=1050Вт
3

№ эт. Обозн. прибора n

2
Universal 22-500-900

Q=1000Вт
3

№ эт. Обозн. прибора n

2
Universal 22-500-900

Q=1040Вт
3

ø16х2ø16х2

ø16х2ø16х2

ø16х2ø16х2

ø16х2ø16х2

№ эт. Обозн. прибора n

2
Universal 22-500-1200

Q=1180Вт
3.5

№ эт. Обозн. прибора n

2
Universal 22-500-1000

Q=1110Вт
3

ø16х2ø16х2 № эт. Обозн. прибора n

2
Universal 22-500-900

Q=1020Вт
3

№ эт. Обозн. прибора n

2
Universal 22-500-1100

Q=1130Вт
3

ø16х2ø16х2

ø16х2ø16х2

ø16х2ø16х2

№ эт. Обозн. прибора n

2
Universal 22-500-1100

Q=1180Вт
3

№ эт. Обозн. прибора n

2
Universal 22-500-900

Q=845Вт
2.5

№ эт. Обозн. прибора n

2
Universal 22-500-900

Q=845Вт
2.5

№ эт. Обозн. прибора n

2
Universal 22-500-1000

Q=970Вт
3

№ эт. Обозн. прибора n

2
Universal 22-500-800

Q=830Вт
2.5

№ эт. Обозн. прибора n

2
Universal 22-500-800

Q=810Вт
2.5

№ эт. Обозн. прибора n

2
Universal 22-500-700

Q=720Вт
2.5

№ эт. Обозн. прибора n

2
Universal 22-500-700

Q=720Вт
2.5

№ эт. Обозн. прибора n

2
Universal 22-500-700

Q=820Вт
2.5

Ст8-8а

Ст10-10а
Гл.ст.2-2а

Гл.ст.3-3а

Гл.ст.4-4а

Ст.9-9а

Ст.13-13а

Ст.15-15а
Ст.14-14а

Гл.ст.1-1а
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Место установки

коллекторного шкафа

Шаг трубы 150мм

Шаг трубы 150мм

Шаг трубы 150мм

L=32м

ø16х2ø16х2

ø16х2

ø16х2ø16х2

ø16х2ø16х2

L=35м

L=45м

А
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0

№ эт. Обозн. прибора n

3-5
Universal 22-500-1000

Q=1015Вт
3

№ эт. Обозн. прибора n

3-5
Universal 22-500-1100

Q=1100Вт
3

№ эт. Обозн. прибора n

3-5
Universal 22-500-500

Q=435Вт
1.5

№ эт. Обозн. прибора n

3-5
Universal 22-500-700

Q=780Вт
2.5

№ эт. Обозн. прибора n

3-5
Universal 22-500-1100

Q=1180Вт
3

ø16х2ø16х2
ø16х2ø16х2

ø16х2

ø16х2ø16х2

№ эт. Обозн. прибора n

3-5
Universal 22-500-900

Q=950Вт
2.5

№ эт. Обозн. прибора n

3-5
Universal 22-500-800

Q=950Вт
2.5

№ эт. Обозн. прибора n

3-5
Universal 22-500-1100

Q=1190Вт
3

ø16х2ø16х2

№ эт. Обозн. прибора n

3-5
Universal 22-500-900

Q=1040Вт
3

№ эт. Обозн. прибора n

3-5
Universal 22-500-1200

Q=1180Вт
3

ø16х2ø16х2

№ эт. Обозн. прибора n

3-5
Universal 22-500-1400

Q=1395Вт
3.5

№ эт. Обозн. прибора n

3-5
Universal 22-500-900

Q=985Вт
2.5

№ эт. Обозн. прибора n

3-5
Universal 22-500-1200

Q=1275Вт
3.5

ø16х2ø16х2

ø16х2ø16х2

ø16х2ø16х2

ø16х2ø16х2

ø16х2ø16х2

№ эт. Обозн. прибора n

3-5
Universal 22-500-900

Q=960Вт
2.5

№ эт. Обозн. прибора n

3-5
Universal 22-500-1000

Q=1000Вт
3

№ эт. Обозн. прибора n

3-5
Universal 22-500-1000

Q=1080Вт
3

ø16х2ø16х2

№ эт. Обозн. прибора n

3-5
Universal 22-500-1000

Q=970Вт
3

№ эт. Обозн. прибора n

3-5
Universal 22-500-1000

Q=1080Вт
3

№ эт. Обозн. прибора n

3-5
Universal 22-500-900

Q=960Вт
3

ø16х2ø16х2

ø16х2ø16х2

ø16х2ø16х2

ø16х2ø16х2

№ эт. Обозн. прибора n

3-5
Universal 22-500-1200

Q=1180Вт
3.5

№ эт. Обозн. прибора n

3-5
Universal 22-500-1000

Q=1110Вт
3

ø16х2ø16х2 № эт. Обозн. прибора n

3-5
Universal 22-500-900

Q=1020Вт
3

№ эт. Обозн. прибора n

3-5
Universal 22-500-1100

Q=1130Вт
3

ø16х2ø16х2

ø16х2ø16х2

ø16х2ø16х2

№ эт. Обозн. прибора n

3-5
Universal 22-500-1100

Q=1180Вт
3

№ эт. Обозн. прибора n

3-5
Universal 22-500-900

Q=845Вт
2.5

№ эт. Обозн. прибора n

3-5
Universal 22-500-900

Q=845Вт
2.5

№ эт. Обозн. прибора n

3-5
Universal 22-500-1000

Q=970Вт
3

ø16х2ø16х2

№ эт. Обозн. прибора n

3-5
Universal 22-500-700

Q=770Вт
2.5

№ эт. Обозн. прибора n

3-5
Universal 22-500-800

Q=810Вт
2.5

№ эт. Обозн. прибора n

3-5
Universal 22-500-700

Q=720Вт
2.5

№ эт. Обозн. прибора n

3-5
Universal 22-500-700

Q=720Вт
2.5

№ эт. Обозн. прибора n

3-5
Universal 22-500-700

Q=820Вт
2.5

№ эт. Обозн. прибора n

3-5
Universal 22-500-900

Q=990Вт
3

№ эт. Обозн. прибора n

3-5
Universal 22-500-900

Q=990Вт
3

ø16х2

ø16х2

Ст8-8а

Ст10-10а
Гл.ст.2-2а

Гл.ст.3-3а

Гл.ст.4-4а

Ст.9-9а

Ст.13-13а

Ст.15-15а
Ст.14-14а

Гл.ст.1-1а

ø16х2 ø16х2ø16х2 ø16х2ø16х2 ø16х2ø16х2

ø16х2ø16х2

ø16х2ø16х2

ø16х2ø16х2

ø16х2ø16х2

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

ЛистСтадия Листов

Со
гл

а
со

ва
но

И
нв

. №
по

дл
.

П
од

п.
 и

да
т

а
В

за
м

. и
нв

. №

ООО "АЛЬТЕК

ПРОЕКТИРОВАНИЕ"
Формат А1А

Со
гл

а
со

ва
но

02-03-20 - ОВ1

Многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями

общественного назначения и автостоянкой по ул. Чайковского в Чкаловском районе

г. Екатеринбурга. Корректировка.

7-25-этажный двухсекционный жилой дом.

Секция 1. Р 6

Разработал Архипов

Проверил Косолапова

Н.контроль Боровинских

Отопление. План 2-5 этаж

Р
а

зр
а

бо
т

а
л

10.20

10.20

10.20
Примечание:

1. Трубопроводы условно отнесены от стен;

2. В квартирах трубы проложить в гофре; в МОП Energoflex 

Super Protect 9мм;

3. Увязку трубопроводов отопления и водоснабжения выполнить

в совместной коллекторной нише. Исключить пересечки в МОП.
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1 Зам.- 751-20 10.20

2 Зам.- 816-20 11.20

Спецификация:

1. Подающая балка коллектора Uponor Vario S со встроенными

расходомерами

2. Обратная балка коллектора Uponor Vario S с

исполнительными механизмами Uponor Smart S

3. Насосно-смесительный блок PUSH-23-B-W

4. Резьбовой адаптер Uponor Vario Евроконус

5. Труба из поперечно-сшитого полиэтилена Uponor Comfort 

Pipe Plus 

6. Влагозащищенная (IP44) накладная розетка 230В на

магнитах

7. Исполнительный механизм Smart S 

8. Контроллер Uponor Smatrix Wave Pulse X-265 6-канальный

'1И  

9. Коллекторный шкаф накладной NT Uponor Vario (размеры в

зависимости от количества петель)

10. Uponor Smatrix Pulse Коммуникационный модуль R-208 1Ф

11. Термостат Uponor Smatrix Wave T-169 

5 Зам.- 212-21 11.20
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